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Zamawiajagcy  tj.  Aquapark  Polkowice -~  Regionalne  Centrum Rekreacyjno  —

Rehabilitacyjne S.A., ul. Mtyiska 4, 59-100 Polkowice zawiadamia, iz na realizacje zadania pn.: ,,OSWIETLENIE
I WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE Aquaparku Polkowice — Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne
S.A.” przedlozono odpowiedzi na zapytania.

1. Na przedmiotowe zapytanie:
Jaki jest termin realizacji zaméwienia czesciowego? Jest jakis wzor umowy? Prosze o podanie terminu realizacji
zaméwienia czgsciowego. W 3 dni nie jesteSmy w stanie zrealizowaé dostawy, w 7 dni tak.

Udzielono odpowiedz: Termin realizacji zgodnie z zapytaniem ofertowym: Zaméwienie winno byé zrealizowane
w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy. Wzér umowy - to nie Jest przetarg, umowa zostanie podpisana
w momencie wyboru oferty. Termin realizacji zaméwienia czgsciowego zostanie ustalony, nie jeste$Smy w stanie
da¢ konkretnej odpowiedzi na dzien dzisiejszy, czy byliby Pafstwo w stanie dostarczy¢ wyposazenie w krétszym
terminie np. 3 dniowym od zamoéwienia e-mail.

2. Na przedmiotowe zapytanie:

Prosze o informacjg, czy mozemy zaproponowaé Panstwu zamienniki? Oczywiscie sa to odpowiedniki 1:1.
Produkty z punktéw 34,35,36. Zamiennik to wylacznik nadpradowy o identycznej charakterystyce produkcji
Schneider Electric. W pkt. 33 zamiennik to przekaznik bistabilny firmy F&F.

Zaréwka 60 W J-1 ( spot R 80) biate — prosze okresli¢ jaki gwint

SPOT 80- ma rézne kolory oraz rézng moc 40W lub 60W - prosze okreéli¢ jaki typ.

Pkt 29 Zaréwka E27 energooszczedna 20W - Jaki rodzaj Spiralna czy 3U ?

Pkt. 30.31,32 - prosze o wyjasnienie pojecia "Srednie"

Pkt 51,52,52a,52b - Proszg o podanie pehiejszych parametrow poszukiwanych stycznikéw (moc, napigcie cewki)

Udzielono odpowiedz: Zamiennik moze byé - ETI ETIMAT 2P B16A.

W pkt. 33 zamiennik to przekaznik bistabilny firmy F&F - prosze pozostawié bez zmian.

Zaréwka 60 W J-1 ( spot R 80) biate — prosze okreslié jaki gwint - E27

SPOT 80- ma r6zne kolory oraz rézng moc 40W lub 60W - prosze okreslic jaki typ - E27-60W czerwony,
zielony, z6lty, niebieski

Pkt 29 Zaréwka E27 energooszczgdna 20W - Jaki rodzaj Spiralna czy 3U ? - spiralna

Pkt. 30,31,32 - prosze o wyjasnienie pojecia "srednie" - tzn. standard

Pkt 51,52,52a,52b - Prosz¢ o podanie petniejszych parametrow poszukiwanych stycznikéw (moc, napiecie cewki)
- Lovato BF2600A (400V) cewka 230VAC

3. Na przedmiotowe zapytanie:

1) Proszg o podanie modelu:

Poz. 44 Automat zmierzchowy Producent F§F 2 szt.
2) Prosz¢ poda¢ ilu polowe maja by¢ zabezpieczenia:
Poz. 45 Zabezpieczenie réznicowo-pradowe B10 10 szt.
Poz. 46 Zabezpieczenie réznicowo-pradowe B16 10 szt.
Poz. 47 Zabezpieczenie roznicowo-pragdowe B 20 4 szt.
3) Podano grupy stycznikow a nie konkretne produkty, prosze o sprecyzowanie:
Stycznik Lovato 400V BG09 10 szt.

Stycznik BF 10 10 szt.

Stycznik BF16 10 szt.

Stycznik BF 25 10 szt.
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Udzielono odpowiedz:

1) Prosze o podanie modelu:

Poz. 44 Automat zmierzchowy Producent F§F 2 szt.- AZ-B
2) Prosz¢ podac ilu polowe maja byé zabezpieczenia: - 2P

Poz. 45 Zabezpieczenie roznicowo-pradowe B10 10 szt. - 1-fazowe
Poz. 46 Zabezpieczenie réznicowo-pradowe B16 10 szt. - 1-fazowe
Poz. 47 Zabezpieczenie rdznicowo-pradowe B 20 4 szt. - 1-fazowe

3) Podano grupy stycznikéw a nie konkretne produkty, prosze o sprecyzowanie:
Stycznik Lovato 400V BG09 10 szt. - firma Lovato 400V cewka AC 230V
Stycznik BF 10 10 szt.- firma Lovato 400V cewka AC 230V

Stycznik BF16 10 szt.- firma Lovato 400V cewka AC 230V

Stycznik BF 25 10 szt.- firma Lovato 400V cewka AC 230V
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